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前　　言

　　本文件按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０２０《标准化工作导则　第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替ＧＢ／Ｔ８３３４—２０１１《液化石油气钢瓶定期检验与评定》，与ＧＢ／Ｔ８３３４—２０１１相比，除

结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

———删除了检验机构的要求（见２０１１年版的３．１）；

———删除了检验周期的规定（见２０１１年版的３．２）；

———增加了瓶阀无法开启的钢瓶后续处理要求（见５．３．２）；

———更改了外观初检与评定的要求（见６．１，２０１１年版的５．１）；

———更改了表１中按照公称容积对底座支撑面与底座中心间距要求（见６．２．５．２，２０１１年版的５．２．５．２）；

———更改了焊接接头的检查与评定的相关要求（见６．２．６．２和６．２．６．３，２０１１年版的６．２、６．３和６．４）；

———增加了衡器允许误差的要求（见９．２）；

———更改了瓶阀检查、更新与装配的相关要求（见１１．１、１１．２和１１．３，２０１１年版的１１．１和１１．２）；

———更改了气密性试验结果评定的合格标准（见１２．２，２０１１年版的１２．２）；

———更改了检验后的工作内容（见第１３章，２０１１年版的第１３章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国气瓶标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３１）提出并归口。

本文件起草单位：大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司、无锡昌华机电制造有限公司、宁夏

特种设备检验检测院、江苏保城特种设备检验集团有限公司、杭州市特种设备检测研究院。

本文件主要起草人：韩冰、丁大为、李滨、李丰、田锋、杜清。

本文件于１９８７年首次发布，１９９９年第一次修订，２０１１年第二次修订，本次为第三次修订。
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液化石油气钢瓶定期检验与评定

１　范围

本文件规定了按照ＧＢ／Ｔ５８４２设计、制造的液化石油气钢瓶（以下简称钢瓶）定期检验与评定的基

本方法和技术要求。

本文件适用于在正常环境温度－４０℃～６０℃下使用，公称工作压力为２．１ＭＰａ，公称容积不大于

１５０Ｌ，可重复盛装液化石油气的钢瓶。

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

ＧＢ／Ｔ３８６４　工业氮

ＧＢ／Ｔ５８４２　液化石油气钢瓶

ＧＢ／Ｔ７５１２　液化石油气瓶阀

ＧＢ／Ｔ８３３５　气瓶专用螺纹

ＧＢ／Ｔ８３３６　气瓶专用螺纹量规

ＧＢ／Ｔ９２５１　气瓶水压试验方法

ＧＢ／Ｔ１０８７８　气瓶锥螺纹丝锥

ＧＢ／Ｔ１２１３７　气瓶气密性试验方法

ＮＢ／Ｔ４７０１３．２　承压设备无损检测　第２部分：射线检测

ＮＢ／Ｔ４７０１３．４　承压设备无损检测　第４部分：磁粉检测

ＮＢ／Ｔ４７０１３．５　承压设备无损检测　第５部分：渗透检测

ＪＪＧ５３９　数字指示秤检定规程

ＴＳＧ２３　气瓶安全技术规程

３　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

４　检验项目

钢瓶定期检验项目包括：外观检查、阀座检查、壁厚测定、水压试验、瓶阀检查与装配、气密性试验。

经外观检查，若对钢瓶容积有怀疑时，应进行容积测定（补充检验）。

５　检验准备

５．１　记录

５．１．１　逐只检查记录钢瓶的制造标志和检验标志。记录的内容至少包括制造单位代号或制造许可证
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编号、钢瓶编号、制造年月、公称工作压力、水压试验压力、钢瓶重量、公称容积、瓶体设计壁厚、上次检验

日期（年、月）及检验机构名称或代号等信息，对进口钢瓶应当记录国别。

５．１．２　对未取得特种设备制造许可的制造单位生产的钢瓶、制造标志模糊不清或项目不全又无据可查

的钢瓶、特种设备安全技术规范规定不准再用的钢瓶，登记后不予检验，应判废。

５．１．３　实际使用年限超过设计使用寿命且无使用价值的钢瓶，登记后不予检验，应判废。

５．２　瓶内残液、残气的处理

５．２．１　钢瓶检验前，在保证不泄漏、不污染环境、不影响操作人员健康的前提下，采用适当的方法逐只

回收瓶内残液和残气。对于瓶阀不能开启无法证明有无余压的钢瓶，应与待检瓶分开存放，做好标识以

便另行妥善处理。经外观检查判废的钢瓶，亦应逐只回收瓶内残液和残气。

５．２．２　应采用蒸汽吹扫瓶或经安全评定不影响钢瓶安全性能的方法对瓶内残液和残气进行处理。

５．２．３　采用蒸汽吹扫瓶时，应将钢瓶倒置于蒸汽吹扫装置上，一般情况下，蒸汽压力应大于或等于

０．２ＭＰａ，吹扫时间应不少于３ｍｉｎ。

５．２．４　用可燃气体检测器测定瓶内吹扫后的残气浓度，凡浓度高于０．４％（体积分数）的钢瓶，应重新对

瓶内残液和残气进行处理。

５．３　瓶阀拆卸与表面清理

５．３．１　确认瓶内压力与大气压力一致时，用不损伤瓶体金属的器械卸下瓶阀。

５．３．２　对于瓶阀无法开启的钢瓶，应采取可靠的去死阀装置卸下瓶阀。去死阀装置应具有安全防爆和

防止瓶内介质向大气环境泄漏的功能。

５．３．３　采用不损伤瓶体的表面处理装置，逐只清除钢瓶外表面的锈蚀物和涂敷物等。

６　外观检查与评定

６．１　外观初检与评定

逐只目测检查易于发现的外表面缺陷，凡属下列情况之一的钢瓶，应判废：

ａ）　护罩用螺丝联接到瓶体的钢瓶；

ｂ）　护罩脱落或其焊接接头断裂以及瓶体的对接接头出现裂纹的钢瓶；

ｃ）　因底座脱落、变形、腐蚀、破裂、磨损以及其他缺陷影响直立的钢瓶；

ｄ）　进行过焊接、修理、挖补、拆解和翻新的钢瓶。

６．２　外观复检与评定

６．２．１　外观目测检查

逐只对钢瓶进行目测检查，检查瓶体外表面是否存在裂纹、鼓包、皱折、夹层、凹坑、磕伤、划伤、凹

陷、腐蚀、热损伤等缺陷，还应对底座和瓶体形状进行检查。对外观检查发现有凹坑、磕伤、划伤、腐蚀缺

陷的部位，应采用超声波测厚仪器测量缺陷处瓶壁的最小壁厚。

６．２．２　机械损伤的检查与评定

６．２．２．１　瓶体存在裂纹、鼓包、皱折、夹层和肉眼可见的容积变形等缺陷的钢瓶应判废。

６．２．２．２　瓶体磕伤、划伤、凹坑处的剩余壁厚小于设计壁厚的钢瓶应判废（测量方法见附录Ａ）。

６．２．２．３　瓶体凹陷深度不小于６ｍｍ或大于凹陷短径的１／１０的钢瓶应判废（测量方法见附录Ａ）。

６．２．２．４　瓶体凹陷深度小于６ｍｍ，若凹陷中带有划伤或磕伤缺陷，且缺陷处的剩余壁厚小于设计壁
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厚，则该钢瓶应判废。

６．２．２．５　对未达到判废条件的缺陷的钢瓶表面应进行修磨，使其边缘圆滑过渡，但修磨后的剩余壁厚应

不小于设计壁厚。

６．２．３　热损伤的检查与评定

瓶体存在弧疤、焊迹或存在可能使金属受损的明显火焰烧灼迹象的钢瓶应判废。

６．２．４　腐蚀的检查与评定

６．２．４．１　瓶体上孤立点腐蚀、线腐蚀、局部腐蚀及普遍腐蚀处的剩余壁厚小于设计壁厚的钢瓶应判废。

６．２．４．２　因腐蚀严重，难以确定腐蚀深度和范围的钢瓶应判废。

６．２．５　底座的检查与评定

６．２．５．１　底座存在损伤已不能保证钢瓶的直立和稳定性的钢瓶应判废。

６．２．５．２　底座支撑面与瓶底中心的间距小于下表１规定尺寸的钢瓶应判废。

表１　底座支撑面与瓶底中心的间距

公称容积犞／Ｌ 间距／ｍｍ

犞≤１２ ４

１２＜犞≤３５．５ ６

犞＞３５．５ ８

６．２．６　焊接接头的检查与评定

６．２．６．１　焊接接头外观检查应逐只进行。对于有纵焊缝的钢瓶，其纵焊缝以及纵、环焊缝交接处应进行

重点检验。

６．２．６．２　焊缝存在咬边及焊缝和热影响区表面存在裂纹、气孔、弧坑和不规则突变的钢瓶应判废。

６．２．６．３　纵、环焊缝及热影响区上存在划伤、磕伤或凹坑经修磨后，焊缝低于母材的钢瓶应判废；热影响

区剩余壁厚小于设计壁厚的钢瓶应判废。

６．２．６．４　纵、环焊缝热影响区的凹陷深度大于或等于６ｍｍ的钢瓶应判废。

６．２．６．５　对焊接接头表面缺陷的类型和严重性有疑问，应由检验人员确定无损检测部位、方法和检测比

例，按ＮＢ／Ｔ４７０１３．２、ＮＢ／Ｔ４７０１３．４、ＮＢ／Ｔ４７０１３．５进行磁粉检测、渗透检测或射线检测。进行磁粉、

渗透检测的合格级别应不低于Ⅰ级，进行Ｘ射线检测的技术等级应不低于ＡＢ级，焊缝质量的合格级别

应不低于Ⅲ级。

７　阀座检查与评定

７．１　检查内容与评定方法

７．１．１　目测或用低倍放大镜逐只检查阀座以及螺纹有无裂纹、变形、腐蚀或其他机械损伤。

７．１．２　阀座有裂纹、倾斜、塌陷的钢瓶应判废。

７．１．３　阀座螺纹不应有裂纹或裂纹性缺陷，但允许有不影响使用的轻微损伤。

７．２　螺纹修复

对螺纹存在轻度腐蚀、磨损或其它损伤，可用符合ＧＢ／Ｔ１０８７８规定的丝锥修复。修复后应用符合
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ＧＢ／Ｔ８３３６规定的量规检查，检查结果应符合ＧＢ／Ｔ８３３５的要求，螺纹修理后检查仍不合格的钢瓶应

判废。

８　壁厚测定

８．１　测定要求

８．１．１　除对钢瓶有缺陷部位应进行局部测厚外，还应逐只进行定点测厚。

８．１．２　测厚点应在上下封头圆弧过渡区各选择一点，筒体部分应选择在距环焊缝两侧或单侧（对瓶体

由三部分组成的钢瓶）５０ｍｍ处各测一点。腐蚀严重的钢瓶，应对腐蚀区域测量查找剩余壁厚最小值

点。对瓶体由三部分组成的钢瓶应在筒体下部和下封头圆弧过渡区内应增测两点。

８．２　结果评定

剩余壁厚小于设计壁厚的钢瓶应判废。

９　容积测定（补充检测）

９．１　一般规定

经外观检验，对钢瓶容积有怀疑时，应进行容积测定。

９．２　衡器要求

用于称量钢瓶质量的衡器，最大称量应是常用称量值的１．５倍～３．０倍，允许误差应符合ＪＪＧ５３９

“中准确度级”的要求。衡器的检定或校准周期不应超过三个月。

９．３　数值处理

容积应以三位有效数字表示，第四位数值一律舍去。

９．４　测定与结果评定

容积测定按附录Ｂ给出的水容积测定法，实测容积小于公称容积的钢瓶应判废。

１０　水压试验

１０．１　试验要求

１０．１．１　钢瓶应逐只按照ＧＢ／Ｔ９２５１的规定进行水压试验，试验方法采用耐压试验。

１０．１．２　试验压力为３．２ＭＰａ，保压时间不应少于１ｍｉｎ。

１０．１．３　对试验合格的钢瓶，应用适当方法排净瓶内残留水。

１０．２　结果评定

在试验过程中，瓶体出现渗漏、可见变形或保压期间压力下降现象（非因试验装置或瓶口泄漏）的钢

瓶应判废。
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１１　瓶阀检查、更新与装配

１１．１　瓶阀检查

应逐只检查拆卸的瓶阀，对于特种设备安全技术规范规定的超过设计使用年限的瓶阀，应进行瓶阀

更新。

１１．２　瓶阀更新

１１．２．１　更新的瓶阀应是具有相应瓶阀制造许可的制造单位生产的、且通过型式试验的液化石油气

瓶阀。

１１．２．２　应逐只对新更换的瓶阀进行外观检查，并保证开闭自如。

１１．３　瓶阀装配

１１．３．１　瓶阀与阀座的密封材料应符合ＧＢ／Ｔ７５１２的相关规定。

１１．３．２　带有液相管的钢瓶，瓶阀与液相管应装配牢固。

１１．３．３　瓶阀应装配牢固，并保证其与阀座连接的有效螺纹牙数和密封性能，装配后其外露螺纹数应为

１牙～２牙。

１２　气密性试验

１２．１　试验要求

１２．１．１　钢瓶应逐只按照ＧＢ／Ｔ１２１３７的规定进行气密性试验，钢瓶的气密性试验方法应采用浸水法。

１２．１．２　试验压力为２．１ＭＰａ，保压时间不应少于１ｍｉｎ。

１２．１．３　凡以空气为介质进行试验的钢瓶，试验前应逐只测定瓶内残留物释放的燃气浓度。对于浓度

大于０．４％（体积分数）的钢瓶，应重新进行残气处理，浓度符合要求后，方可用空气进行试验，否则应用

氮气进行试验。

１２．１．４　试验所用压缩空气不应含油、水；如用氮气，其纯度应不低于ＧＢ／Ｔ３８６４的规定。

１２．１．５　试验过程中若充气装置发生故障或试验过程中瓶阀因装配不当等原因产生泄漏时，应立即停

止试验，待维修或重新装配后再试验。

１２．２　结果评定

对在试验压力下瓶体出现泄漏的钢瓶应判废。

１３　检验后的工作

１３．１　凡经检验合格的钢瓶，应按照ＴＳＧ２３的规定做好定期检验标志。

１３．２　钢瓶应按照ＧＢ／Ｔ５８４２的规定进行涂敷。专用颜色钢瓶，应涂敷指定的钢瓶颜色。

１３．３　钢瓶在重新涂敷后，应粘贴安全使用提示，其内容应符合ＧＢ／Ｔ５８４２的规定。

１３．４　对于判废的钢瓶应在钢瓶醒目位置做出“报废”标识。报废钢瓶应进行消除使用功能处理。

１３．５　检验结束后检验人员应当按照ＴＳＧ２３的规定对检验合格和报废钢瓶及时出具检验报告，同时

应按照有关特种设备安全技术规范的要求，及时向气瓶质量安全追溯信息平台上传有关检验信息。
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附　录　犃

（资料性）

凹陷、凹坑、磕伤和划伤深度值的测量方法

犃．１　凹陷深度（犺）的测量方法

以凹陷的弦为基准测量深度，量具为游标卡尺、直尺，直尺应沿钢瓶轴线放置，直尺长度应大于凹陷

最大直径的３倍，如图Ａ．１ａ）所示。

以凹陷处瓶体外圆周的弧为基准测量深度，量具为游标卡尺、弧形样板，弧形样板应沿圆周放置，样

板弧长应大于钢瓶周长的２／５，如图Ａ．１ｂ）所示。

犪） 犫）

　　标引序号说明：

犺———凹陷深度。

图犃．１　凹陷深度测量方法示意图

犃．２　凹坑、磕伤、划伤深度值的测量方法

犃．２．１　凹坑、磕伤、划伤的深度可用下面两种方法中的任一种进行测量。

ａ）　凹坑、磕伤、划伤深度值以最深处为准，测量用的专用量具如图Ａ．２所示。卡板的型面曲率半

径应与钢瓶外廓相吻合，千分尺的针尖插入缺陷中测量其深度，针尖的楔角应不大于３０°，半径

应不大于０．２５ｍｍ。要定期校核千分尺的读数，以消除由于针尖磨损造成的误差。

ｂ）　将软铅锤满凹坑、磕伤、划伤之中，取出软铅，用卡尺量得最大软铅高度即为凹坑、磕伤或划伤

深度。

犃．２．２　凹陷、凹坑、磕伤的周边，有时可见少许突起，使测量样板或直尺不能与基面（瓶体表面）完成贴

合，此时应考虑由此引起的测量误差。
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图犃．２　凹坑、磕伤、划伤深度测量方法示意图
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附　录　犅

（规范性）

钢瓶水容积测定方法

　　钢瓶容积测定，应在清除瓶内锈蚀物和沾染物之后进行，以免造成误差，其测定方法如下：

———将经过空瓶称重的钢瓶，瓶口朝上置于检验室的地坪上，向瓶内注满清水，静置一定时间，其间

应用木锤自下而上轻敲瓶壁数次，并将瓶内每次下降的水补满，直至瓶口水面不再下降为止。

———确认瓶内气泡排出，瓶口液面不再下降时，将钢瓶移至称重衡器上秤出瓶与水的总重量。

———以“瓶水总重”减去实测的空瓶重量得出瓶内容纳的水重，再乘以称重时瓶内水温下的每千克

水的体积数（见表Ｂ．１），即得出该钢瓶的现容积值。

表犅．１　不同水温下每千克水的体积

温度／℃ 体积／Ｌ 温度／℃ 体积／Ｌ 温度／℃ 体积／Ｌ 温度／℃ 体积／Ｌ

５ １．０００００ １４ １．０００７３ ２３ １．００２２４ ３２ １．００４９７

６ １．００００３ １５ １．０００８７ ２４ １．００２６９ ３３ １．００５３０

７ １．００００７ １６ １．００１０３ ２５ １．００２９４ ３４ １．００５６３

８ １．０００１２ １７ １．００１２０ ２６ １．００３２０ ３５ １．００５９８

９ １．０００１９ １８ １．００１３８ ２７ １．００３４７ ３６ １．００６３３

１０ １．０００２７ １９ １．００１５７ ２８ １．００３７５ ３７ １．００６６９

１１ １．０００３７ ２０ １．００１７７ ２９ １．００４０５ ３８ １．００７０６

１２ １．０００４８ ２１ １．００１９９ ３０ １．００４３５ ３９ １．００７４３

１３ １．０００６０ ２２ １．００２２１ ３１ １．００４６６ ４０ １．００７８２
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